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图  号

比 例 见图
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2026年诸暨市农村饮用水

水质提升工程（岭北镇）

岭顶村-01

总平面布置图

N

比例 1:2000

诸暨市农村供水管网更新改造工程（岭北镇）-岭顶村总平面布置图 

1.图中高程采用国家85高程基准，单位以m计，其余均为cm;

2.现有水站设置水源地警示标识牌1块、设水源地防护围栏80m；敷设管道共

2170m，包括De63PE管（1.60MPa）760m、De50PE管（1.60MPa）460m，De32PE管

（1.60MPa）760m，De20PE管（1.60MPa）190m，安装DN25水表184套，DN25闸阀

30套，增压泵两只。

说明：
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说明∶

    1.图中高程、桩号以m计，其它尺寸均以mm计；

    2.回填土压实度不小于90%,细土回填压实度不小于

95%, 管道埋设覆土厚度大于50cm；

    3.在基岩出露的区域可浅沟埋设或露天明设，所有

露天明敷管道需用橡塑保温管包裹；

    4.工程共埋设管道2170m,管道铺设做法暂定工程量

具体按实际情况结算，穿桥采用钢塑套管长度以实际为

准，具体工程量结算时应按实际计入；

    5.图纸管道路线优先靠路埋设，有埋管和裸露，实

际施工根据实际情况调整为便于施工的方式，工程量按

实结算。



说明∶

    1.图中高程、桩号以m计，其它尺寸均以mm计；

    2.阀门井基础必须坐落于坚实土层，采用C25砼浇筑；

    3.阀门井井盖均使用厂家定制硅塑复合材料井盖，

要注明井盖用途（如闸阀、排污阀、减压阀），统一用

灰色，要求承载能力不小于250KN(C250级)；

    4.泄水井设置在主干管末端（图纸同闸阀井），泄

水阀出口接入排水管或排水渠，检查井都需配备75塑料

排水管。



说明∶

    1.图中高程、桩号以m计，其它尺寸均以mm计；

    2.DN40以下螺纹水表安装时，采用DN450×350mm复

合小型水表箱，水表井内经长×宽×高：450×350×

300mm,表箱底采用5cm厚的素混凝土弹底，墙厚12cm。闸

阀安装在水表井内；

    3.水表箱盖要求注明用途(水表井)，统一用绿色，

要求承载能力不小于125KN（B125级），检查井都需配备

75塑料排水管；

    4.每个管线支路配备闸阀+水表+总表，集中蓄水口

装水表。
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